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Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Data sporz. proj: Nr rysunku projektu:Skala rysunku:
1:100

Podpis:Imię i nazwisko sprawdzającego:

Nazwa i adres Inwestora:

Nr projektu:

Nr wpisu do izby: Nr upr. budowlanych:

Tytuł rysunku:

Projekt urządzenia przeciwpożarowego
AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
PARTER

05/07/2022/23 IE.EOA.01
Przedsiębiorstwo projektowe:

Branża budowlana:

Podpis:Imię i nazwisko projektanta: Nr wpisu do izby: Nr upr. budowlanych:

Podpis:Imię i nazwisko sprawdzającego: Nr wpisu do izby: Nr upr. budowlanych:

Podpis:Imię i nazwisko projektanta: Nr wpisu do izby: Nr upr. budowlanych:

Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji należą do PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
Własność autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych:

Data sporz. korekty proj.:

Sebastian Kamiński w specjalności elektrycznej MAZ/IE/0114/12 MAZ/0415/PWOE/11

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.

09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17

telefon: +48 24 367 53 51, mail: sekretariat@pgoplock.pl
ROZBUDOWA HALI SORTOWNI. ZADANIE INWESTYCYJNE:

„HERMETYZACJA HALI PRZYJĘĆ W ZAKŁADZIE PRZETWARZANIA ODPADÓW”
09-413 Sikórz, Kobierniki 42, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, powiat płocki, woj.

mazowieckie, nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 42/7 i 42/8, obręb 0012, jednostka 141913_2

Projekt techniczny

28 maja 2023 roku 15 czerwca 2023 roku

Jarosław Niekraś w specjalności elektrycznej MAZ/0319/POOE/12MAZ/IE/0462/12
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LEGENDA:

OPRAWA ALFA III powierzchnia do ujemnych temperatur CT

OPRAWA LED UFO PRO 200W IP65

OPRAWA ALFA III powierzchnia area CT

OPRAWA ALFA III powierzchnia kierunkowa CT
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Data sporz. proj: Nr rysunku projektu:Skala rysunku:
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Podpis:Imię i nazwisko sprawdzającego:

Nazwa i adres Inwestora:

Nr projektu:

Nr wpisu do izby: Nr upr. budowlanych:

Tytuł rysunku:

05/07/2022/23 IE.EOA.02
Przedsiębiorstwo projektowe:

Branża budowlana:
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Podpis:Imię i nazwisko projektanta: Nr wpisu do izby: Nr upr. budowlanych:

Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji należą do PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
Własność autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych:

Data sporz. korekty proj.:

Sebastian Kamiński w specjalności elektrycznej MAZ/IE/0114/12 MAZ/0415/PWOE/11

Projekt urządzenia przeciwpożarowego
AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
ANTRESOLA

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.

09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17

telefon: +48 24 367 53 51, mail: sekretariat@pgoplock.pl
ROZBUDOWA HALI SORTOWNI. ZADANIE INWESTYCYJNE:

„HERMETYZACJA HALI PRZYJĘĆ W ZAKŁADZIE PRZETWARZANIA ODPADÓW”
09-413 Sikórz, Kobierniki 42, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, powiat płocki, woj.

mazowieckie, nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 42/7 i 42/8, obręb 0012, jednostka 141913_2

Projekt techniczny

28 maja 2023 roku 15 czerwca 2023 roku

Jarosław Niekraś w specjalności elektrycznej MAZ/0319/POOE/12MAZ/IE/0462/12
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LEGENDA:

OPRAWA ALFA III powierzchnia do ujemnych temperatur CT

OPRAWA LED UFO PRO 200W IP65

OPRAWA ALFA III powierzchnia area CT

OPRAWA ALFA III powierzchnia kierunkowa CT
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KABEL STEROWNICZY N2XH-J 2x1,5mm2
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